
Obnova vodovodu Měšice-Smyslov 

 (DPS) 

SEZNAM PŘÍLOH: 

Vyjádření dotčených orgánů státní správy: 

 EG.D, a.s., info k sítím Pelhřimov, O7106-26301273, 22. 03. 2024 Elektrická síť – zákres 

 EG.D, a.s., info k sítím Pelhřimov, O7106-26301273, 22. 03. 2024 Plyn – zákres 

 JVS, 2024/1108, 29. 05. 2024 Zákres sítí + situace 

 ČEVAK a.s., O24070227729, 22. 03. 2024 Zákres sítí + situace 

 ČEVAK a.s., O24070227721, 22. 03. 2024 Zákres sítí + situace 

 ČEVAK a.s., O24070227718, 22. 03. 2024 Zákres sítí + situace 

 ČEVAK a.s., O24070227715, 22. 03. 2024 Zákres sítí + situace 

 CETIN a.s., Praha, 87897/24, 22. 03. 2024 Územní řízení 

 Technické služby Tábor s.r.o., 27. 03. 2024 Vyjádření k existenci sítí 
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EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VAK projekt s.r.o.
Ing. Simona Večeřová
Kněžskodvorská 2544
37004 České Budějovice

Pelhřimov 22.03.2024

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Název stavby: Obnova vodovodu Měšice - Smylov
Místo stavby: KÚ Měšice u Tábora (693456), žadatelem

vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a
není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VVN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Nadzemní sdělovací vedení

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy
je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas,
prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem
a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat
elektronicky na www.egd.cz - Souhlas s činností a stavbou v ochranném
pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.
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Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení,
na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že
zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu,
a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních
prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na
určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle
pokynů zaměstnanců EGD.
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Luděk Heršálek, tel.: 38178-4851,
mail: ludek.hersalek@egd.cz
Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Milan Jedlička, tel.:
38786-4961, mail: milan.jedlicka@eon.cz

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny
tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací
soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od
vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti Holé
vodiče

Izolované
vodiče

Nad budovami

Nad neschůdnými částmi (sklon vetší než 15°),
vzdorující ohni

0,5 m 0,3 m

Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven
15°), vzdorující ohni

4 m 3 m

Na budovách

K budovám a jejich částem nebo vybavením 0,2 m 0,1 m

Kolem zedních oken

Před oknem (pouze stávající vedení) 2 m 1 m

Nad oknem 0,2 m 0,2 m
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Vedle okna 0,5 m 0,5 m

Pod oknem 1 m 1 m

Kolem střešních oken

Před oknem 3 m 2 m

Nad oknem 1 m 1 m

Vedle okna 1 m 1 m

Pod oknem 1 m 1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a
znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:
Správce VVN:
Tomáš Petrů, tel.: 38786-4911, mail: tomas.petru2@egd.cz
Správce VN+NN:
Jan Dvořáček, tel.: 38178-4811, mail: jan.dvoracek@egd.cz
Správce sdělovacího vedení:
Vojtěch Vach, tel.: 38786-4963, mail: vojtech.vach@eon.cz

Vyjádření má platnost do 22.03.2026.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené
situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- světle modře plně podzemní vedení VVN
- světle modře čárkovaně nadzemní vedení VVN
- šedým polygonem ochranné pásmo plánovaného vedení VVN
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- světle modře čárkovaně nadzemní optický závěsný kabel
- hnědě čárkovaně nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem
dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.
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Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že
požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete
podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí



Informativní zákres sítí elektro k žádosti 26301273

Datum 22.03.2024



Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení   
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr) 
Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m 
Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, 
cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m 
Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m 
Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m 
Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m 
Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m 
Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.  
Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m 
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 
(výběr) 
Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m 
Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, 
slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m 
Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301. 
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300 
Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m. 
Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,  
Výška nad silnicí: min. 7 m. 
 
Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994 
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně  - 10 m  
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně -15 m 
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - 7 m, pro vodiče s izolací základní 
- 2 m, pro závěsná kabelová vedení  - 1 m 
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m 

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě 
ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu 1m 

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti  
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994 
- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - 10 m 
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu 

stanice 
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

NN - 7 m 
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

NN – 2 m a u vestavěných el. stanic – 1 m od obestavění 
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření 
vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení. 
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EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VAK projekt s.r.o.
Ing. Simona Večeřová
Kněžskodvorská 2544
37004 České Budějovice

Pelhřimov 22.03.2024

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví
EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Název stavby: Obnova vodovodu Měšice - Smylov
Místo stavby: KÚ Měšice u Tábora (693456), žadatelem

vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční
soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a není
vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Plynovod VTL
Plynovod STL

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke
stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení
je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a §
69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní
správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou
v bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje EG.D,
a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte
projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním
umístění stavby v ochranném, případně bezpečnostním pásmu. Žádost
můžete podat elektronicky na www.egd.cz - Souhlas s činností a stavbou
v ochranném pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá
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opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku
nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu)
v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti
podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních
prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na
určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu
podle pokynů zaměstnanců EGD.
Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Jiří Klobása, tel.:
602485245, mail: jiri.klobasa@egd.cz

2. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce,
s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že
při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu
nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní
nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a
znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

4. Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní
číslo Poruchové linky 1239.

Kontakty provoz sítě plynu:
Provoz sítě plynu VVTL, VTL:
Ivan Schmeister, tel.: 602443458, mail: ivan.schmeister@egd.cz
Provoz sítě plynu STL, NTL:
Pavel Fiala, tel.: 606660955, mail: pavel.fiala@egd.cz

Vyjádření má platnost do 22.03.2026.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené
situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- červeně plně podzemní vedení VTL
- červeně čárkovaně zrušené podzemní vedení VTL
- zeleně plně podzemní vedení STL
- zeleně čárkovaně zrušené podzemní vedení STL
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Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem
dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí



Informativní zákres sítí plynu k žádosti 26301273

Datum 22.03.2024



Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných, bezpečnostních pásmech zařízení   

1. Vysokotlaké plynovody do tlaku 40 barů a regulační stanice 
1.1. Ochranná a bezpečnostní pásma 

Dimenze DN [mm] OP [m] BP [m] 
Do 100  4 (2) 10 (8) 
100-300  4 (2) 20 (10) 
300-500 4 (2) 30 (15) 
500-700 4 (2) 45 (20) 
Nad 700 4 (2) 65 (20) 
STL RS 4 x 
VTL RS 4 10 

 
Hodnoty v závorce platí pro plynovody realizované po 1.1.2001 
 
1.2. Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi povrchy potrubí VTL plynovodů z oceli a podzemními vedeními 

technického vybavení při křížení nebo souběhu (TPG 702 04 v platném znění) 

Druh vedení 

Nejmenší dovolená vzdálenost [m] 
Křížení Souběh 

Podskupina 
plynovodů *) Podskupina plynovodů *) 

A3, B1, B2 A3 B1, B2 
Dálkovody s hořlavými kapalinami a zkapalněnými 
uhlovodíky 0,5 101) 101) 

Kabely sdělovací 0,32) 1,5 2 
Kabely trakční a ostatní silnoproudé nn, vn 0,32) 43) 43) 

Potrubí vodovodní 0,3 2,5 3 
Splaškové stoky, kanalizační přípojky, ostatní kovová 
a nekovová potrubí (bez trvalého vnitřního přetlaku) 0,34) 4 4 

Meliorační potrubí, dešťové stoky a zatrubněné vodní toky 0,1 neurčuje se neurčuje se 
Plynovody (neplatí pro nadzemní vedení a potrubí současně 
pokládaná do společného výkopu)5) 0,3 1,5 3 

Ostatní kovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem) 0,3 3 3 
Ostatní nekovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem) 0,3 3 3 
Kabelovody, kolektory, teplovodní kanály apod. 0,34) 5 5 
1) Na 2,5 m (u A3) a na 3 m (B1, B2) je možno tuto vzdálenost snížit v případě, že izolace plynovodu je 

prokazatelně odolná proti působení hořlavých kapalin a kapalných uhlovodíků. 
2) Kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka o délce 2 m od potrubí na obě strany. 
3) V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné 

proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m. 
V uzavřených areálech plynárenských zařízení lze vést kabely nn v nejmenší vzdálenosti 1 m a kabely vn 3 m 
od povrchu potrubí plynovodu. 

4) Plynovod nebo křížené vedení musí být uložen/o v chráničce přesahující vnější obrys zařízení po obou 
stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními 
přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li zároveň plynovod nad stokou a kanalizační přípojkou. 

5) Při společném ukládání platí pro souběh plynovodů vzdálenost 0,5 m. 
*) Podskupina plynovodů A3 – vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně (VTL) 
    Podskupina plynovodů B1 – vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně (VTL) 
    Podskupina plynovodů B2 – vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně (VTL, resp.VVTL) 



 

 

2. Nízkotlaké a středotlaké plynovody 
2.1. Ochranná pásma 

Ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce, je 1 m na obě strany od půdorysu. U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek je 
ochranné pásmo 2 m na obě strany od půdorysu.  

2.2. Nejmenší vzdálenosti mezi povrchy potrubí NTL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A1 *),  STL 
plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A2 *) a podzemními vedeními technického vybavení při 
křížení nebo souběhu (v souladu s ČSN 73 6005 v platném znění) 

Druh vedení 

Nejmenší dovolená vzdálenost [m] 
Křížení Souběh 

NTL plynovod STL 
plynovod 

NTL 
plynovod 

STL 
plynovod 

Silové kabely do 1 kV 0,11) 0,11) 0,4 0,6 
Silové kabely do 10 kV 0,11) 0,21) 0,4 0,6 
Silové kabely do 35 kV 0,11) 0,21) 0,4 0,6 
Silové kabely do 220 kV 0,32) 0,72) 0,4 0,65) 
Sdělovací kabely 0,1 0,1 0,4 0,4 
Plynovody s přetlakem do 0,05 bar 0,1 0,1 0,4 0,4 
Plynovody s přetlakem do 4 bar 0,1 0,1 0,4 0,4 
Vodovodní sítě a přípojky 0,15 0,15 0,56) 0,5 
Tepelné sítě 0,13) 0,1 0,5 0,5 
Kabelovody 0,13) 0,1 0,4 1,0 
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,54) 0,5 1,06) 1,0 
Potrubní pošta 0,1 0,1 0,4 0,4 
Kolektor 0,13) 0,1 0,4 1,0 
Koleje tramvajové dráhy 1,0 1,0 1,2 1,2 
1) Platí pro kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného 

krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení  NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m; při křížení STL 
plynovodu s kabely do 10 kV na 1,0 m a s kabely do 35 kV na 1,5 m.  

2) Platí pro kabely vvn uložené pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 0,3 m 
a pokrytou dvěma vrstvami ochranných krycích desek v délce přesahující místo křížení nejméně 1 m u NTL 
plynovodu a 2 m u STL plynovodu. Správci vedení musí individuálně projednat protikorozní opatření. 

3) Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, je nutno 
plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu nejméně o 1 m. 

4) Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 0,5 m, minimálně však 0,15 m, opatří se plynovod 
z oceli trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m, přičemž izolace 
musí vyhovovat jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV; plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující 
stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m. Je též možné uložit do chráničky křížené potrubí, přičemž 
chránička tohoto potrubí musí přesahovat vnější obrys plynovodu na každé straně minimálně o 1 m. 

5) Protikorozní opatření musí individuálně projednat správci vedení. 
6) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,4 m. 
*) Podskupina plynovodů A1 – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně (NTL) 
    Podskupina plynovodů A2 – středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně (STL) 

3. Zařízení katodové ochrany 

Ochranné pásmo kabelů katodové ochrany je 1 m na každou stranu od půdorysu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje:  České Budějovice: 
 2024/1108 Andrea Chalupová 29.05.2024 
  724 909 851  

                        

                                                                                    
Věc:   Obnova vodovodu Měšice – Smylov (neslouží pro ohlášení stavby, územní a stavební 

řízení) 
Lokalita: Kú: Měšice u Tábora 

 
 
Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází stávající dálkový vodovod Řad Zlukov - 

Tábor z materiálu ocel průměr 800 mm, v majetku a provozování Jihočeského 
vodárenského svazu (JVS), nebo jeho ochranné pásmo. Vodovod je aktivně katodicky 
chráněn. Vodovod jsme Vám orientačně zakreslili do přiložené situace.  

 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodovodu. 

 

Vytýčení sítí provozovaných společností JVS v zájmovém území si objednejte u Bednáře 
Viktora, tel. 602 195 786, bednar@jvs.cz 
Vytýčení je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné 

polohy provést průzkumné sondy a to za účasti pracovníků JVS. V případě, že nebude možné 
provést vytýčení z důvodu neproveditelnosti vzhledem k okolním vlivům, požadujeme provést 
kopané sondy za účasti pracovníků JVS. 
 

Dále požadujeme dodržet následující: 
Ze  zákona č. 274/2001 § 23 odst. 5 je  ve stanoveném ochranném pásmu  vodovodu  zakázáno 
provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly 
ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky 
mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, osazovat pevné ploty s pevný podkladem, 
bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu nebo provozovatele.  

 
Z důvodu zájmu na ochraně předmětného veřejného vodovodu  Jihočeský vodárenský 
svaz jako vlastník a provozovatel předmětného veřejného vodovodu souhlas ke shora 
uvedeným stavebním a jiným činnostem nevydá. 

 
Dále informujeme   o tom ,že dle zák.č. 274/2001 Sb. ,§7 odst.1 jsou upravena  práva  a 
povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu tak, 

že  vlastník či provozovatel  vodovodu    je oprávněn za účelem kontroly, údržby  nebo  stavební  
úpravy  vodovodu     vstupovat a vjíždět  na  příjezdné,  průjezdné  a  vodovodem    přímo dotčené  
cizí  pozemky.  
 
Z tohoto zákonem stanoveného oprávnění Jihočeského  vodárenského svazu jako vlastníka a 
provozovatele předmětného veřejného vodovodu vyplývá požadavek Jihočeského vodárenského 

svazu na vyloučení v ochranném pásmu vodovodu: 
• provádění staveb  , zemních prací,   
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• umístění konstrukcí nebo jiných podobných  zařízení včetně plotů či ohradních zdí či  
stěn  

• vysazování trvalých porostů, 
• umístění jakýchkoli skládek,  

které by znemožnily či omezily přístup Jihočeského  vodárenského svazu  k předmětnému 

vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování ,byť 
by tyto stavby a činnosti měly být realizovány mimo prostor vymezeného ochranného pásma 
předmětného vodovodu. 
 
Z důvodu zájmu na ochraně předmětného veřejného vodovodu  Jihočeský vodárenský 
svaz jako vlastník a provozovatel předmětného veřejného vodovodu souhlas ke shora 
uvedeným stavebním a jiným činnostem nevydá. 

 
Jihočeský vodárenský svaz k ochraně předmětného veřejného vodovodu vznáší požadavek, aby 
v případě ,že při činnostech prováděných v prostoru dotčeném trasou a ochranným pásmem 

předmětného vodovodu bude docházet k přejezdům stavebních strojů či jiné techniky ,byl předem 
předmětný  vodovod ochráněn  betonovými panely, proti poškození. Uložení panelů Vám bude 
upřesněno na Vaši písemnou žádost. 

 
Před zahájením stavební činnosti včetně zemních prací v dotčeném území  je nezbytné  provést 
vytýčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a elektro přípojek na místě.  

 
Poškození nebo ohrožení zařízení , znemožnění vstupu na pozemky v souvislosti s údržbou 
vodovodu nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu, neoprávněná 
manipulace se zařízením vodovodu – může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč dle § 32 odst. 

7b. 
 

Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve  správě 
Jihočeského vodárenského svazu , je investor povinen učinit veškerá opatření , aby nedošlo ke 
škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné 
škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor. 

 

Toto vyjádření Jihočeského vodárenského svazu  má platnost 2 roky ode dne vydání a 
neslouží k ohlášení stavby, územnímu a stavebnímu řízení. 
 
Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření. 
 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí sítě ve správě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 

10 České Budějovice, pokud budete mít zájem o stanovisko této společnosti můžete využít 
vyjadřovací portál na stránkách www.cevak.cz 

 
S pozdravem       
 
               Chalupová Andrea 
        referent vyjadřovací činnosti 

 
 
 
Přílohy:  Situace (Měřítko 1 : 10000) 

 
      
  

  
 
 





Přehled dotčených katastrálních území a parcel

Kód katastrálního území Katastrální území Parcelní číslo
693456 Měšice u Tábora 393
693456 Měšice u Tábora 404
693456 Měšice u Tábora 406
693456 Měšice u Tábora 407/1
693456 Měšice u Tábora 408
693456 Měšice u Tábora 409
693456 Měšice u Tábora 412/1
693456 Měšice u Tábora 412/2
693456 Měšice u Tábora 413/1
693456 Měšice u Tábora 413/2
693456 Měšice u Tábora 414
693456 Měšice u Tábora 415
693456 Měšice u Tábora 417
693456 Měšice u Tábora 419
693456 Měšice u Tábora 420
693456 Měšice u Tábora 421
693456 Měšice u Tábora 422
693456 Měšice u Tábora 423
693456 Měšice u Tábora 424
693456 Měšice u Tábora 425
693456 Měšice u Tábora 426
693456 Měšice u Tábora 427
693456 Měšice u Tábora 428/1
693456 Měšice u Tábora 428/2
693456 Měšice u Tábora 428/3
693456 Měšice u Tábora 429/1
693456 Měšice u Tábora 429/2
693456 Měšice u Tábora 429/3
693456 Měšice u Tábora 430/1
693456 Měšice u Tábora 430/2
693456 Měšice u Tábora 431
693456 Měšice u Tábora 432
693456 Měšice u Tábora 433
693456 Měšice u Tábora 434
693456 Měšice u Tábora 436
693456 Měšice u Tábora 437
693456 Měšice u Tábora 438
693456 Měšice u Tábora 439
693456 Měšice u Tábora 440
693456 Měšice u Tábora 441
693456 Měšice u Tábora 443
693456 Měšice u Tábora 444
693456 Měšice u Tábora 445/1
693456 Měšice u Tábora 445/2
693456 Měšice u Tábora 447
693456 Měšice u Tábora 448
693456 Měšice u Tábora 451
693456 Měšice u Tábora 453



693456 Měšice u Tábora 467
693456 Měšice u Tábora 468
693456 Měšice u Tábora 469
693456 Měšice u Tábora 470
693456 Měšice u Tábora 471
693456 Měšice u Tábora 472
693456 Měšice u Tábora 473
693456 Měšice u Tábora 474/1
693456 Měšice u Tábora 474/2
693456 Měšice u Tábora 474/3
693456 Měšice u Tábora 475/1
693456 Měšice u Tábora 475/2
693456 Měšice u Tábora 476
693456 Měšice u Tábora 477
693456 Měšice u Tábora 478
693456 Měšice u Tábora 480
693456 Měšice u Tábora 481
693456 Měšice u Tábora 482/1
693456 Měšice u Tábora 482/2
693456 Měšice u Tábora 482/3
693456 Měšice u Tábora 483
693456 Měšice u Tábora 484/1
693456 Měšice u Tábora 484/2
693456 Měšice u Tábora 485
693456 Měšice u Tábora 486
693456 Měšice u Tábora 487
693456 Měšice u Tábora 488
693456 Měšice u Tábora 489
693456 Měšice u Tábora 490
693456 Měšice u Tábora 491
693456 Měšice u Tábora 492
693456 Měšice u Tábora 493
693456 Měšice u Tábora 494
693456 Měšice u Tábora 495
693456 Měšice u Tábora 496/1
693456 Měšice u Tábora 496/2
693456 Měšice u Tábora 499
693456 Měšice u Tábora 502
693456 Měšice u Tábora 503
693456 Měšice u Tábora 504
693456 Měšice u Tábora 505
693456 Měšice u Tábora 506
693456 Měšice u Tábora 507
693456 Měšice u Tábora 508/1
693456 Měšice u Tábora 508/2
693456 Měšice u Tábora 509
693456 Měšice u Tábora 510
693456 Měšice u Tábora 511
693456 Měšice u Tábora 512
693456 Měšice u Tábora 513/1
693456 Měšice u Tábora 513/2
693456 Měšice u Tábora 514
693456 Měšice u Tábora 515
693456 Měšice u Tábora 516
693456 Měšice u Tábora 517
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693456 Měšice u Tábora 518
693456 Měšice u Tábora 519
693456 Měšice u Tábora 520
693456 Měšice u Tábora 521
693456 Měšice u Tábora 522
693456 Měšice u Tábora 523
693456 Měšice u Tábora 524
693456 Měšice u Tábora 525
693456 Měšice u Tábora 527
693456 Měšice u Tábora 528/1
693456 Měšice u Tábora 528/2
693456 Měšice u Tábora 529
693456 Měšice u Tábora 530
693456 Měšice u Tábora 531
693456 Měšice u Tábora 532
693456 Měšice u Tábora 533
693456 Měšice u Tábora 535
693456 Měšice u Tábora 536
693456 Měšice u Tábora 537
693456 Měšice u Tábora 538/1
693456 Měšice u Tábora 538/2
693456 Měšice u Tábora 539
693456 Měšice u Tábora 540
693456 Měšice u Tábora 541
693456 Měšice u Tábora 542
693456 Měšice u Tábora 543
693456 Měšice u Tábora 546
693456 Měšice u Tábora 548/1
693456 Měšice u Tábora 548/2
693456 Měšice u Tábora 549
693456 Měšice u Tábora 550
693456 Měšice u Tábora 551
693456 Měšice u Tábora 552
693456 Měšice u Tábora 553
693456 Měšice u Tábora 554
693456 Měšice u Tábora 556/1
693456 Měšice u Tábora 556/2
693456 Měšice u Tábora 558
693456 Měšice u Tábora 560
693456 Měšice u Tábora 563/1
693456 Měšice u Tábora 563/2
693456 Měšice u Tábora 564
693456 Měšice u Tábora 565/1
693456 Měšice u Tábora 565/2
693456 Měšice u Tábora 566
693456 Měšice u Tábora 567/1
693456 Měšice u Tábora 567/2
693456 Měšice u Tábora 567/3
693456 Měšice u Tábora 568/1
693456 Měšice u Tábora 568/2
693456 Měšice u Tábora 569
693456 Měšice u Tábora 570
693456 Měšice u Tábora 572
693456 Měšice u Tábora 573/1
693456 Měšice u Tábora 573/2
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693456 Měšice u Tábora 574/1
693456 Měšice u Tábora 574/2
693456 Měšice u Tábora 575
693456 Měšice u Tábora 576
693456 Měšice u Tábora 577
693456 Měšice u Tábora 579
693456 Měšice u Tábora 580
693456 Měšice u Tábora 582/1
693456 Měšice u Tábora 582/2
693456 Měšice u Tábora 583
693456 Měšice u Tábora 584
693456 Měšice u Tábora 585/1
693456 Měšice u Tábora 585/2
693456 Měšice u Tábora 585/3
693456 Měšice u Tábora 586
693456 Měšice u Tábora 587
693456 Měšice u Tábora 588
693456 Měšice u Tábora 589/1
693456 Měšice u Tábora 589/2
693456 Měšice u Tábora 589/3
693456 Měšice u Tábora 590
693456 Měšice u Tábora 591/1
693456 Měšice u Tábora 591/2
693456 Měšice u Tábora 591/3
693456 Měšice u Tábora 592
693456 Měšice u Tábora 593/1
693456 Měšice u Tábora 593/2
693456 Měšice u Tábora 594
693456 Měšice u Tábora 595/1
693456 Měšice u Tábora 595/2
693456 Měšice u Tábora 596
693456 Měšice u Tábora 597
693456 Měšice u Tábora 598
693456 Měšice u Tábora 599
693456 Měšice u Tábora 600/1
693456 Měšice u Tábora 600/2
693456 Měšice u Tábora 600/3
693456 Měšice u Tábora 600/4
693456 Měšice u Tábora 601
693456 Měšice u Tábora 602/1
693456 Měšice u Tábora 602/2
693456 Měšice u Tábora 603
693456 Měšice u Tábora 604
693456 Měšice u Tábora 605
693456 Měšice u Tábora 606/1
693456 Měšice u Tábora 606/2
693456 Měšice u Tábora 607/1
693456 Měšice u Tábora 607/2
693456 Měšice u Tábora 608/1
693456 Měšice u Tábora 608/2
693456 Měšice u Tábora 608/3
693456 Měšice u Tábora 609
693456 Měšice u Tábora 610/1
693456 Měšice u Tábora 610/2
693456 Měšice u Tábora 611
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693456 Měšice u Tábora 612/1
693456 Měšice u Tábora 612/2
693456 Měšice u Tábora 613/1
693456 Měšice u Tábora 613/2
693456 Měšice u Tábora 614/1
693456 Měšice u Tábora 614/2
693456 Měšice u Tábora 615
693456 Měšice u Tábora 616
693456 Měšice u Tábora 617
693456 Měšice u Tábora 618
693456 Měšice u Tábora 619
693456 Měšice u Tábora 620
693456 Měšice u Tábora 621
693456 Měšice u Tábora 622/1
693456 Měšice u Tábora 622/2
693456 Měšice u Tábora 623
693456 Měšice u Tábora 624
693456 Měšice u Tábora 625
693456 Měšice u Tábora 628
693456 Měšice u Tábora 629
693456 Měšice u Tábora 630
693456 Měšice u Tábora 631
693456 Měšice u Tábora 632
693456 Měšice u Tábora 633/1
693456 Měšice u Tábora 633/2
693456 Měšice u Tábora 634/1
693456 Měšice u Tábora 634/2
693456 Měšice u Tábora 635
693456 Měšice u Tábora 636
693456 Měšice u Tábora 637/1
693456 Měšice u Tábora 637/2
693456 Měšice u Tábora 637/3
693456 Měšice u Tábora 640
693456 Měšice u Tábora 641
693456 Měšice u Tábora 642
693456 Měšice u Tábora 643
693456 Měšice u Tábora 646
693456 Měšice u Tábora 647/1
693456 Měšice u Tábora 647/2
693456 Měšice u Tábora 648
693456 Měšice u Tábora 649
693456 Měšice u Tábora 650
693456 Měšice u Tábora 651/1
693456 Měšice u Tábora 651/2
693456 Měšice u Tábora 652
693456 Měšice u Tábora 653
693456 Měšice u Tábora 654
693456 Měšice u Tábora 655
693456 Měšice u Tábora 656
693456 Měšice u Tábora 657
693456 Měšice u Tábora 658
693456 Měšice u Tábora 660
693456 Měšice u Tábora 661
693456 Měšice u Tábora 662
693456 Měšice u Tábora 663
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693456 Měšice u Tábora 664
693456 Měšice u Tábora 665
693456 Měšice u Tábora 677/1
693456 Měšice u Tábora 677/2
693456 Měšice u Tábora 678/3
693456 Měšice u Tábora 678/4
693456 Měšice u Tábora 678/5
693456 Měšice u Tábora 678/6
693456 Měšice u Tábora 678/7
693456 Měšice u Tábora 679/1
693456 Měšice u Tábora 679/2
693456 Měšice u Tábora 776/4
693456 Měšice u Tábora 776/5
693456 Měšice u Tábora 779
693456 Měšice u Tábora 780
693456 Měšice u Tábora 781
693456 Měšice u Tábora 782
693456 Měšice u Tábora 783
693456 Měšice u Tábora 784
693456 Měšice u Tábora 785
693456 Měšice u Tábora 786
693456 Měšice u Tábora 787
693456 Měšice u Tábora 788
693456 Měšice u Tábora 789
693456 Měšice u Tábora 790
693456 Měšice u Tábora 791
693456 Měšice u Tábora 792
693456 Měšice u Tábora 793
693456 Měšice u Tábora 794
693456 Měšice u Tábora 795
693456 Měšice u Tábora 796
693456 Měšice u Tábora 797
693456 Měšice u Tábora 798/1
693456 Měšice u Tábora 798/2
693456 Měšice u Tábora 799
693456 Měšice u Tábora 801
693456 Měšice u Tábora 802
693456 Měšice u Tábora 803
693456 Měšice u Tábora 804
693456 Měšice u Tábora 805
693456 Měšice u Tábora 807
693456 Měšice u Tábora 809
693456 Měšice u Tábora 917/11
693456 Měšice u Tábora 917/14
693456 Měšice u Tábora 1050/2
693456 Měšice u Tábora 1050/4
693456 Měšice u Tábora 1150
693456 Měšice u Tábora 1151/1
693456 Měšice u Tábora 1151/2
693456 Měšice u Tábora 1151/3
693456 Měšice u Tábora 1151/7
693456 Měšice u Tábora 1153/1
693456 Měšice u Tábora 1153/2
693456 Měšice u Tábora 1154/1
693456 Měšice u Tábora 1154/4

   Stránka 6 z 10



693456 Měšice u Tábora 1155/1
693456 Měšice u Tábora 1155/2
693456 Měšice u Tábora 1155/3
693456 Měšice u Tábora 1155/4
693456 Měšice u Tábora 1155/5
693456 Měšice u Tábora 1155/6
693456 Měšice u Tábora 1155/7
693456 Měšice u Tábora 1155/8
693456 Měšice u Tábora 1155/9
693456 Měšice u Tábora 1155/10
693456 Měšice u Tábora 1155/11
693456 Měšice u Tábora 1155/12
693456 Měšice u Tábora 1155/13
693456 Měšice u Tábora 1155/14
693456 Měšice u Tábora 1155/15
693456 Měšice u Tábora 1155/16
693456 Měšice u Tábora 1155/17
693456 Měšice u Tábora 1155/18
693456 Měšice u Tábora 1155/19
693456 Měšice u Tábora 1155/20
693456 Měšice u Tábora 1155/21
693456 Měšice u Tábora 1155/22
693456 Měšice u Tábora 1155/23
693456 Měšice u Tábora 1155/24
693456 Měšice u Tábora 1155/25
693456 Měšice u Tábora 1155/26
693456 Měšice u Tábora 1155/27
693456 Měšice u Tábora 1155/28
693456 Měšice u Tábora 1155/29
693456 Měšice u Tábora 1155/30
693456 Měšice u Tábora 1155/31
693456 Měšice u Tábora 1155/32
693456 Měšice u Tábora 1156/2
693456 Měšice u Tábora 1157/2
693456 Měšice u Tábora 1160/2
693456 Měšice u Tábora 1160/3
693456 Měšice u Tábora 1162
693456 Měšice u Tábora 1177
693456 Měšice u Tábora 1178/1
693456 Měšice u Tábora 1178/2
693456 Měšice u Tábora 1178/3
693456 Měšice u Tábora 1178/4
693456 Měšice u Tábora 1178/5
693456 Měšice u Tábora 1178/6
693456 Měšice u Tábora 1178/7
693456 Měšice u Tábora 1178/8
693456 Měšice u Tábora 1178/9
693456 Měšice u Tábora 1178/10
693456 Měšice u Tábora 1178/11
693456 Měšice u Tábora 1178/12
693456 Měšice u Tábora 1178/13
693456 Měšice u Tábora 1178/14
693456 Měšice u Tábora 1178/15
693456 Měšice u Tábora 1178/16
693456 Měšice u Tábora 1178/17
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693456 Měšice u Tábora 1178/18
693456 Měšice u Tábora 1178/19
693456 Měšice u Tábora 1178/20
693456 Měšice u Tábora 1178/21
693456 Měšice u Tábora 1178/22
693456 Měšice u Tábora 1179
693456 Měšice u Tábora 1180/1
693456 Měšice u Tábora 1180/2
693456 Měšice u Tábora 1180/3
693456 Měšice u Tábora 1196/2
693456 Měšice u Tábora 1601/2
693456 Měšice u Tábora 1601/3
693456 Měšice u Tábora 1601/4
693456 Měšice u Tábora 1612/6
693456 Měšice u Tábora 1613/1
693456 Měšice u Tábora 1617/1
693456 Měšice u Tábora 1619
693456 Měšice u Tábora 1620/1
693456 Měšice u Tábora 800/1
693456 Měšice u Tábora 800/2
693456 Měšice u Tábora 612/3
693456 Měšice u Tábora 545/1
693456 Měšice u Tábora 545/2
693456 Měšice u Tábora 1149/1
693456 Měšice u Tábora 562/1
693456 Měšice u Tábora 562/2
693456 Měšice u Tábora 556/3
693456 Měšice u Tábora 582/3
693456 Měšice u Tábora 534/1
693456 Měšice u Tábora 534/2
693456 Měšice u Tábora 449/1
693456 Měšice u Tábora 449/2
693456 Měšice u Tábora 1178/23
693456 Měšice u Tábora 446/1
693456 Měšice u Tábora 446/2
693456 Měšice u Tábora 418/1
693456 Měšice u Tábora 418/2
693456 Měšice u Tábora 1180/4
693456 Měšice u Tábora 1153/4
693456 Měšice u Tábora 568/3
693456 Měšice u Tábora 568/4
693456 Měšice u Tábora 571/3
693456 Měšice u Tábora 571/1
693456 Měšice u Tábora 482/5
693456 Měšice u Tábora 497/1
693456 Měšice u Tábora 497/2
693456 Měšice u Tábora 1178/29
693456 Měšice u Tábora 1178/30
693456 Měšice u Tábora 435/1
693456 Měšice u Tábora 435/2
693456 Měšice u Tábora 498/1
693456 Měšice u Tábora 498/2
693456 Měšice u Tábora 498/3
693456 Měšice u Tábora 498/4
693456 Měšice u Tábora 498/5
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693456 Měšice u Tábora 498/6
693456 Měšice u Tábora 526/1
693456 Měšice u Tábora 526/2
693456 Měšice u Tábora 526/3
693456 Měšice u Tábora 526/4
693456 Měšice u Tábora 526/5
693456 Měšice u Tábora 544/1
693456 Měšice u Tábora 544/2
693456 Měšice u Tábora 557/1
693456 Měšice u Tábora 557/2
693456 Měšice u Tábora 557/3
693456 Měšice u Tábora 557/4
693456 Měšice u Tábora 557/5
693456 Měšice u Tábora 677/3
693456 Měšice u Tábora 677/4
693456 Měšice u Tábora 679/7
693456 Měšice u Tábora 679/8
693456 Měšice u Tábora 679/9
693456 Měšice u Tábora 679/10
693456 Měšice u Tábora 679/11
693456 Měšice u Tábora 679/12
693456 Měšice u Tábora 679/13
693456 Měšice u Tábora 679/21
693456 Měšice u Tábora 679/24
693456 Měšice u Tábora 679/26
693456 Měšice u Tábora 778/1
693456 Měšice u Tábora 778/2
693456 Měšice u Tábora 778/3
693456 Měšice u Tábora 778/4
693456 Měšice u Tábora 778/5
693456 Měšice u Tábora 1149/3
693456 Měšice u Tábora 1156/3
693456 Měšice u Tábora 1156/4
693456 Měšice u Tábora 1180/14
693456 Měšice u Tábora 1180/16
693456 Měšice u Tábora 1180/18
693456 Měšice u Tábora 1180/22
693456 Měšice u Tábora 1613/38
693456 Měšice u Tábora 1613/39
693456 Měšice u Tábora 1613/40
693456 Měšice u Tábora 1613/41
693456 Měšice u Tábora 1178/31
693456 Měšice u Tábora 501/1
693456 Měšice u Tábora 501/2
693456 Měšice u Tábora 578/1
693456 Měšice u Tábora 578/2
693456 Měšice u Tábora 659/1
693456 Měšice u Tábora 659/2
693456 Měšice u Tábora 1050/7
693456 Měšice u Tábora 559/1
693456 Měšice u Tábora 559/2
693456 Měšice u Tábora 644/1
693456 Měšice u Tábora 644/2
693456 Měšice u Tábora 500/1
693456 Měšice u Tábora 500/2
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693456 Měšice u Tábora 501/3
693456 Měšice u Tábora 501/4
693456 Měšice u Tábora 479/1
693456 Měšice u Tábora 479/2
693456 Měšice u Tábora 1153/5
693456 Měšice u Tábora 638/1
693456 Měšice u Tábora 1178/32
693456 Měšice u Tábora 416/1
693456 Měšice u Tábora 416/2
693456 Měšice u Tábora 917/33
693456 Měšice u Tábora 627/1
693456 Měšice u Tábora 627/2
693456 Měšice u Tábora 1617/15
693456 Měšice u Tábora 534/3
693456 Měšice u Tábora 555/1
693456 Měšice u Tábora 555/2
693456 Měšice u Tábora 555/3
693456 Měšice u Tábora 556/4
693456 Měšice u Tábora 466/1
693456 Měšice u Tábora 626/1
693456 Měšice u Tábora 626/2
693456 Měšice u Tábora 1152/1
693456 Měšice u Tábora 1152/2
693456 Měšice u Tábora 1178/36
693456 Měšice u Tábora 1178/37
693456 Měšice u Tábora 1178/38
693456 Měšice u Tábora 1178/39
693456 Měšice u Tábora 1178/40
693456 Měšice u Tábora 410/1
693456 Měšice u Tábora 410/2
693456 Měšice u Tábora 442/1
693456 Měšice u Tábora 442/2
693456 Měšice u Tábora 591/4
693456 Měšice u Tábora 776/11
693456 Měšice u Tábora 561/1
693456 Měšice u Tábora 561/2
693456 Měšice u Tábora 571/4
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Váš dopis ze dne: 22.03.2024 
VAK projekt s.r.o.

Naše značka: O24070227729 Ing. Simona Večeřová
Vyřizuje: Ladislav Buriánek (A) Kněžskodvorská č.p. 2544 
Tel.: tel.: +420 387 761 521 370 04 České Budějovice 3
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz 
Datum: 22.03.2024 

Měšice  u  Tábora parc.  č.  1180/14,  1180/22,  1180/29,  1180/4,  1180/5,  1184/12,  1184/15,
1184/18, 1598/2, 1598/7, 331, 337, … (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na
konci vyjádření), Obnova vodovodu Měšice - Smylov (zákres sítí) 

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území
provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky.
Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. 

 Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
 Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 73

6005  a  ochranná  pásma  dle  zákona  č.  274/2001  Sb.  v  platném  znění,  případně  dle  požadavku
provozovatele.

 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je
investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho
příslušenství,  na majetku  nebo zdraví  osob.  Za případné škody,  které  při  provádění  prací  vzniknou
na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

 Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti
ČEVAK a.s. - Bořivoj Jelínek, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz.  (vytyčení je potřeba objednat
nejméně deset dní předem).

 Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti
ČEVAK a.s. - (Vendula Steklá, tel. 387 761 520, vendula.stekla@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na
základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě. 

 V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme
předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření.

•

Toto vyjádření společnosti  ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání  a nenahrazuje vyjádření k
projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem                                           

Ladislav Buriánek 
referent vyjadřovací činnosti

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Měšice u Tábora parc. č. 1180/14, 1180/22, 1180/29, 
1180/4, 1180/5, 1184/12, 1184/15, 1184/18, 1598/2, 1598/7, 331, 337, 353, 354, 355, 356, 357/1, 
357/2, 358, 359, 360, 361/1, 361/2, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2,
367/3, 367/4, 368, 369/1, 369/2, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 
380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 380/7, 381, 382, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385, 386, 387, 388, 389, 
391, 392/1, 392/2, 394, 395, 396, 439, 440, 441, 442/1, 442/2, 443, 444, 445/1, 445/2, 446/1, 



446/2, 447, 448, 449/1, 449/2, 450, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 456, 457, 458, 459, 
460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461, 462, 463/1, 463/2, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479/1, 480, 481, 482/1, 516, 
517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 526/2, 552, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4

Přílohy: Mapa_O24070227729.pdf





Váš dopis ze dne: 22.03.2024 
VAK projekt s.r.o.

Naše značka: O24070227721 Ing. Simona Večeřová
Vyřizuje: Ladislav Buriánek Kněžskodvorská č.p. 2544 
Tel.: tel.: +420 387 761 521 370 04 České Budějovice 3
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz 
Datum: 22.03.2024 

Měšice u Tábora parc. č. 1138/6, 1138/7, 1160/2, 1162, 1163, 1164, 1168, 1169/1, 1169/10,
1169/11, 1169/2, 1169/3, 1169/ … (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci
vyjádření), Obnova vodovodu Měšice - Smylov (zákres sítí) 

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území
provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky.
Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. 

 Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
 Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 73

6005  a  ochranná  pásma  dle  zákona  č.  274/2001  Sb.  v  platném  znění,  případně  dle  požadavku
provozovatele.

 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je
investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho
příslušenství,  na majetku  nebo zdraví  osob.  Za případné škody,  které  při  provádění  prací  vzniknou
na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

 Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti
ČEVAK a.s. - Bořivoj Jelínek, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz.  (vytyčení je potřeba objednat
nejméně deset dní předem).

 Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti
ČEVAK a.s. - (Vendula Steklá, tel. 387 761 520, vendula.stekla@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na
základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě. 

 V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme
předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření.

•

Toto vyjádření společnosti  ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání  a nenahrazuje vyjádření k
projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem                                           

Ladislav Buriánek 
referent vyjadřovací činnosti

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Měšice u Tábora parc. č. 1138/6, 1138/7, 1160/2, 1162, 
1163, 1164, 1168, 1169/1, 1169/10, 1169/11, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1169/5, 1169/6, 1169/7, 
1169/8, 1169/9, 1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/21, 1191/14, 1191/15, 1191/16, 
1191/17, 1191/18, 1191/19, 1191/20, 1191/21, 1192/2, 1196/3, 1199/26, 1199/28, 1199/31, 
1199/34, 1199/36, 1199/40, 1199/42, 1199/43, 1199/46, 1199/49, 1199/50, 1199/52, 1199/61, 
1199/62, 1199/63, 1199/64, 1199/65, 1199/69, 1200/1, 1200/10, 1200/12, 1200/13, 1200/2, 1200/3,



1200/4, 1200/5, 1200/6, 1200/7, 1200/8, 1601/2, 1602/1, 1602/10, 1602/11, 1602/12, 1602/13, 
1602/14, 1602/15, 1602/16, 1602/17, 1602/2, 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/6, 1602/7, 1602/8, 
1602/9

Přílohy: Mapa_O24070227721.pdf





Váš dopis ze dne: 22.03.2024 
VAK projekt s.r.o.

Naše značka: O24070227718 Ing. Simona Večeřová
Vyřizuje: Ladislav Buriánek Kněžskodvorská č.p. 2544 
Tel.: tel.: +420 387 761 521 370 04 České Budějovice 3
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz 
Datum: 22.03.2024 

Měšice u Tábora parc. č. 1155/13, 1155/14, 1155/17, 1155/18, 1155/19, 1155/20, 1155/21,
1155/22,  1155/23,  1155/24,  1155/ … (kompletní  rozsah parc.  čísel  zájmového území je  na
konci vyjádření), Obnova vodovodu Měšice - Smylov (zákres sítí) 

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území
provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky.
Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. 

 Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
 Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 73

6005  a  ochranná  pásma  dle  zákona  č.  274/2001  Sb.  v  platném  znění,  případně  dle  požadavku
provozovatele.

 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je
investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho
příslušenství,  na majetku  nebo zdraví  osob.  Za případné škody,  které  při  provádění  prací  vzniknou
na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

 Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti
ČEVAK a.s. - Bořivoj Jelínek, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz.  (vytyčení je potřeba objednat
nejméně deset dní předem).

 Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti
ČEVAK a.s. - (Vendula Steklá, tel. 387 761 520, vendula.stekla@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na
základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě. 

 V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme
předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření.

• V dosahu zájmového území se také nachází zařízení, vodohospodářské sítě, případně investiční záměr
výstavby sítí v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS).
Žádosti  o  vyjádření  v  dotčeném území  posílejte  na  adresu  S.K.  Neumanna 292/19,  370  01 České
Budějovice, případně zadejte přes vyjadřovací portál na adrese http://vyjadreni.jvs.cz/.

•

Toto vyjádření společnosti  ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání  a nenahrazuje vyjádření k
projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem                                           

Ladislav Buriánek 
referent vyjadřovací činnosti

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Měšice u Tábora parc. č. 1155/13, 1155/14, 1155/17, 
1155/18, 1155/19, 1155/20, 1155/21, 1155/22, 1155/23, 1155/24, 1155/27, 1155/28, 1155/29, 
1155/30, 1155/31, 1155/32, 1155/33, 1155/6, 1155/7, 1155/9, 1160/2, 1160/3, 1162, 1177, 1178/1, 
1178/10, 1178/11, 1178/12, 1178/13, 1178/14, 1178/15, 1178/16, 1178/17, 1178/18, 1178/19, 



1178/2, 1178/20, 1178/21, 1178/22, 1178/23, 1178/29, 1178/3, 1178/30, 1178/31, 1178/32, 
1178/36, 1178/37, 1178/38, 1178/39, 1178/4, 1178/40, 1178/5, 1178/6, 1178/7, 1178/8, 1178/9, 
1179, 1180/14, 1180/16, 1180/22, 1196/2, 1601/2, 1601/3, 1601/4, 475/1, 477, 479/1, 514, 516, 
517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526/2, 526/3, 526/4, 526/5, 527, 528/1, 528/2, 529, 
530, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 534/3, 535, 536, 537, 538/1, 539, 540, 541, 542, 543, 544/1, 
544/2, 545/1, 545/2, 546, 548/1, 548/2, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 
585/3, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 592, 593/1, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 600/1

Přílohy: Mapa_O24070227718.pdf





Váš dopis ze dne: 22.03.2024 
VAK projekt s.r.o.

Naše značka: O24070227715 Ing. Simona Večeřová
Vyřizuje: Ladislav Buriánek Kněžskodvorská č.p. 2544 
Tel.: tel.: +420 387 761 521 370 04 České Budějovice 3
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz 
Datum: 22.03.2024 

Měšice u Tábora parc.  č.  1138/7, 1199/61, 1199/69, 1199/70, 1199/71, 1199/72, 1199/73,
1200/10, 1200/11, 1200/12, 1200/1 … (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na
konci vyjádření), Obnova vodovodu Měšice - Smylov (zákres sítí) 

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území
provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky.
Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. 

 Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
 Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 73

6005  a  ochranná  pásma  dle  zákona  č.  274/2001  Sb.  v  platném  znění,  případně  dle  požadavku
provozovatele.

 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je
investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho
příslušenství,  na majetku  nebo zdraví  osob.  Za případné škody,  které  při  provádění  prací  vzniknou
na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

 Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti
ČEVAK a.s. - Bořivoj Jelínek, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz.  (vytyčení je potřeba objednat
nejméně deset dní předem).

 Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti
ČEVAK a.s. - (Vendula Steklá, tel. 387 761 520, vendula.stekla@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na
základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě. 

 V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme
předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření.

•

Toto vyjádření společnosti  ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání  a nenahrazuje vyjádření k
projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem                                           

Ladislav Buriánek 
referent vyjadřovací činnosti

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Měšice u Tábora parc. č. 1138/7, 1199/61, 1199/69, 
1199/70, 1199/71, 1199/72, 1199/73, 1200/10, 1200/11, 1200/12, 1200/13, 1200/14, 1200/15, 
1200/17, 1200/4, 1200/7, 1200/9, 1202/1, 1202/2, 1202/4, 1202/5, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4,
1203/6, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1204/4, 1204/5, 1204/7, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1206/1, 
1206/10, 1206/2, 1206/3, 1206/4, 1206/5, 1206/6, 1206/7, 1206/8, 1206/9, 1207/1, 1207/2, 1208/1,
1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/5, 1210/10, 1211/14, 1211/16, 1211/17, 1211/18, 1211/19, 1444/46, 



1444/48, 1444/49, 1444/50, 1447/1, 1448, 1449, 1450, 1451, 1453/1, 1453/2, 1453/3, 1453/4, 
1453/5, 1453/6, 1453/7, 1453/8, 1453/9, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458/1, 1458/2, 
1459/1, 1459/2, 1459/3, 1459/4, 1460/3, 1460/4, 1460/5, 1460/6, 1460/7, 1462/13, 1462/14, 
1462/16, 1469, 1470, 1471, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1474/2, 1474/3, 1475, 1478/10, 1478/6, 
1478/8, 1478/9, 1492, 1493/3, 1494, 1495/1, 1495/2, 1496, 1497/4, 1497/5, 1497/7, 1497/8, 
1497/9, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1505/4, 1506/1, 
1506/2, 1506/3, 1506/4, 1506/5, 1506/6, 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1507/4, 1507/5, 1508/1, 1508/10,
1508/11, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/5, 1508/6, 1508/9, 1511/1, 1511/2, 1511/3, 1511/4, 1511/5,
1511/6, 1512/1, 1512/2, 1602/16, 1602/17, 1602/20, 1602/21, 1602/22, 1603/1, 1603/2, 1603/3, 
1603/4, 1603/5, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1608/4, 1608/5, 1608/6, 1608/7, 1608/8, 1608/9, 1611/11,
1611/13, 1611/14, 1611/16, 1611/18, 1611/19, 1611/20, 1611/21, 1611/23, 1611/24, 1611/25, 
1611/26, 1611/27

Přílohy: Mapa_O24070227715.pdf





VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o 
elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 87897/24 Číslo žádosti: 0124 601 632 („Žádost”)

Název akce („Stavba“) Obnova vodovodu Měšice - Smylov

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) Informace o poloze sítě

Žadatel VAK projekt s.r.o.

Stavebník

Zájmové území

Okres Tábor

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894/2894, Tábor, 39002

Obec Tábor

Kat. území / č. parcely Měšice u Tábora

Platnost Vyjádření 22. 3. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. 

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 
a.s.; a 

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a 

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a 

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a 

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o 
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
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Číslo jednací: 87897/24 Číslo žádosti: 0124 601 632

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o 
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem 
zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém 
bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu 
Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením 
Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro 
pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené
Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních 
údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. 
Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na 
stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 22. 3. 2024.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Číslo jednací: 87897/24 Číslo žádosti: 0124 601 632

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 
(dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem 
definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK  mají přednost 
ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny 
velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a 
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, 
Milan Čechtický, tel.: 606 694 025, e-mail: milan.cechticky@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem 
pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní 
předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné 
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo 
licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve 
vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; 
Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno 
Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s 
Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím 
vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření; 
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu;
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
vydané společností CETIN dne 22. 3. 2024 pod č.j 87897/24;
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v 
Žádosti;
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje 
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy 
účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o 
vydání Vyjádření. 

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) 
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v 
Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní 
přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO 
ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně 
prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna 
Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) 
ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) 
právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických 
komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při 
provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit 
veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k 
ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má 
Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové 
území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který 
je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo  
Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující 
po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé 
poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po 
zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému 
centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na 
společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, 
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn 
kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová 
dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu 
SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o 
elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala 
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) 
umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové 
projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK 
schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět 
údržbu a opravy SEK. 

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden 
z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by 
mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků 
dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku. 

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že 
se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti 
CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně 
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je 
Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání 
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras 
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. 
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního 
výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.  

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.
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(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve 
vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k 
projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) 
tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v 
případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5. 

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) 
zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) 
trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, 
zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými 
požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před 
podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k 
umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či 
posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření. 

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je 
Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se 
zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a 
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a 
protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od 
Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by 
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové 
komory. 

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, 
ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve 
vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, 
je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v 
příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž 
povinen zakreslit profil kabelové komory. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke 
Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných 
požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je 
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by 
mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení 
této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za 
náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke 
Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí 
práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle 
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a 
bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. 

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému 
poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových 
panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a 
zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není 
Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací 
kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při 
projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK 
je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je 
dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy 
nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 
prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze 
země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen 
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce 
v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen 
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, 

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k 
narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je 
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a 
vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k 
výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně 
konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je 
Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit 
proti prověšení, poškození a odcizení. 

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě 
jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je 
povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na 
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat 
v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas 
POS s pokračováním prací. 

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv 
zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do 
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky 
SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník 
oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické 
infrastruktury v podélném směru. 

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je 
Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně 
oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. 
Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně 
předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než 
získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským 
zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním 
zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s 
konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a 
VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: 
- v listinné podobě; 
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších 
předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem 
převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve 
Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není 
oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, 
půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti CETIN. 

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo 
jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK 
je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za 
veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou 
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí 
osoby.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k vytyčení SEK
V př ípadě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obracejte na společnosti 
uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ:                04084063                                                         DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdráhal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail:
vok.zdrahal@cetin.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ:                25163558                                                         DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ:                76621278                                                         DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r .o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice

IČ:                14503026                                                         DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

SITEL, spol. s r .o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor , Dražická 55,390 03 Tábor-Náchod

IČ:                44797320                                                         DIČ: CZ44797320

kontakt: Magdalena Čedíková, tel: 267 198 554, mobil: 724 748 833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ:                25740253                                                         DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

Zakom s.r .o.

se sídlem: Roháčova 2285  397 01 Písek

IČ:                25171747                                                         DIČ: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz
Antonín Talafous, mobil: 721871644, e-mail: telekomunikace@zakompisek.cz
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